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Tilaaja Maksaja 

1447914-7   
Scandic Hotels Oy Scandic Hotels Oy 
Scandic Hotels Park Helsinki  
Mannerheimintie 46-48 PL 1030 
00260 HELSINKI 00101 HELSINKI 
 
 
Näytetiedot Näyte Uima-allasvesi  
 Näyte otettu 01.06.2018 Kellonaika 07.50 
 Vastaanotettu 01.06.2018 Kellonaika 08.25 
 Tutkimus alkoi 01.06.2018 Näytteenoton syy Valvonta 
 Ottopiste Iso allas, Scandic Hotels Oy Park 
 Näytteen ottaja Littu Henri, MetropoliLab 
   
Analyysi  Menetelmä 6823-1 

Uima-allasvesi 
Iso allas, Scandic Hotels 
Oy Park 

Yksikkö Epävarm
uus-% 

Heterotrofinen pesäkeluku 
22 °C 

* SFS-EN ISO 6222:1999 0 pmy/ml   

Heterotrofinen pesäkeluku 
36 °C 

* SFS-EN ISO 6222:1999 0 pmy/ml   

Pseudomonas aeruginosa, 
toteaminen 

* Sisäinen menetelmä, 
Pseudalert 

ei osoitettavissa /100 ml   

Vapaa kloori Cl2 * SFS-EN ISO 7393-2:2012 0,60 mg/l  10 
Kokonaiskloori Cl2 * SFS-EN ISO 7393-2:2012 0,62 mg/l  10 
Sidottu kloori Cl2 * SFS-EN ISO 7393-2:2012 < 0,03 mg/l  20 
Sameus * SFS-EN ISO 7027 0,12 FNU  15 
pH * SFS 3021 1979 7,3   3 
KMnO4-luku * SFS 3036:1981 3,0 mg/l  15 
Urea * Sis. menet. entsym. < 0,10 mg/l  15 
Trihalometaanit  SFS-EN ISO 15680:2004 

muunneltu 
    

   - THM yhteensä   3,6 µg/l   
   - Kloroformi *  3,1 µg/l  20 
   - Bromidikloorimetaani *  0,53 µg/l  20 
   - Dibromikloorimetaani *  < 0,5 µg/l  20 
   - Bromoformi *  < 0,5 µg/l  20 
Veden lämpötila  kenttämittaus 17,3 °C   

* = Akkreditoitu menetelmä 
 
Lausunto Suoritettujen tutkimusten osalta uima-allasveden laatu on hyvä (STM:n asetus 

315/2002). 
 

Yhteyshenkilö Nikkola Kirsti, 010 3913 421, kemisti 
 
 
 
 

 

 

 Ahlfors Reetta 
toimitusjohtaja 
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Tiedoksi uimavesilaatuvalvonta@hel.fi, uimavesilaatuvalvonta@hel.fi;  

Huopainen Samuli, samuli.huopainen@scandichotels.com;  
Kurppa Kari, kari.kurppa@scandichotels.com;  
parkhelsinki@scandichotels.com, parkhelsinki@scandichotels.com;  
Fallenius Timo, timo.fallenius@scandichotels.com 

 


